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RAMBOLL

KAYTTOTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE

Kunta: Lapinjérvi Puhdistamo: Porlammin jatevedenpuhdistamo Vuosi: 2022
Kasittely puhdistamon o Jateveden saostukseen kdytetyt kemikaalit Puhdistamoké Sa_ko- Talous-
ohitus- Sdhkan- kulvattavaksi | kaivo- [ '\ -
Jiftaama kulutus [ emikaali S kuljetettu liete, | liete kulutus
m3/d Yhteenss Ferrosulfaatti K.alkki m3 m3
m*/kk PIX-105
Kuukausl Min, Kesk, Max. m'/d kWh/kk kaykk a/m* ka/kk g/m® m3/kk m? m3/kk
Tammi 58 84 179 2589 0 12996 1231 476 0 0,0 45 23 443
Helmi 57 131 385 3671 0 11244 897 244 0 0,0 30 0 6
Maalis 100 205 402 6356 0 12452 355 62 0 0,0 30 35 9
Huhti 140 299 518 8972 0 11165 497 55 0 0,0 16 32 ]
Tauko 103 135 173 4174 0 6034 513 123 0 0,0 47 112 8
Kesd 90 136 287 4067 0 4053 660 162 0 0,0 15 54 10
Heinad 64 89 151 2763 0 3450 875 317 0 0,0 0 54 12
Elo 13 69 a5 2142 0 3753 835 390 0 0,0 25 17 33
Syys 52 76 130 2280 0 5158 850 373 0 0,0 30
Loka 58 B6 152 2651 0 7119 910 343 0 0,0 0 0 7
Marras 58 97 171 2903 0 8756 790 272 0 0,0 45 85 10
Joulu 0 BS5 224 2640 0 10625 790 299 0 0,0 92 72 16
YHTEENSA KOKO VUONNA 45 208 0 96 805 9 243 204 0 0,00 375 484 568
KESKIMAARIN VUQROKAUTTA KOHTI 124 265 25 0,00 1,03 1,33 1,6
1KESKIMMRIN KUUKAUDESSA 3767 8 067 770 0,0 3373 40,3 47
KOKO vuOsI:
Viélpejdtteet ka/a Puhdistamon teimintaan vaikuttaneet hairiét ja muut seikat
Ferrosulfaatti 9 243 kg/a selvitetddn kadntopuolella, télldin rasti ruutuun |:|
NaOH , 50 % - kg/a Ohitustiedot ilmoitettu erilliselld lomakkeella |:|
Polymeeri (lietteeseen) - kg/a Ei ohituksia E
Sdhkdnkulutus 2,14 kWh/m3
Virtausmittarin kalibrointipdivdmédrd ja todetut virheet: Puhdistamonhoitajan nimi, osoite ja puhelinnumero:
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